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H.jpg FLIR AX5 50803

Misurazioni

EN Max 33,5°C
Average 31,5°C

EI2 Max 34,6 °C
Average  33,3°C

Sp1 32,0°C

Sp2 33,1°C

Parametri -

Emissivita 1

Temp. rifl. ) 22 °C
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