Ispezione Impianto Fotovoltaico

23/05/2017 21.05.26 °C

s o Tt N i s \ 37,3
F.ipg FLIR AX5 50803
Misurazioni
El Max 45,1 °C

Average 43,0 °C
EI2 Max 455°C
Average 427 °C
EI3 Max 445 °C
Average 40,0 °C
El4 Max 479 °C
Average 41,4 °C
EI5 Max 58,6 °C
Average 40,5 °C
El6 Max 51,0 °C
Average 39,8 °C
El7 Max 43,0 °C
Average 39,7 °C
EI8 Max 43,1°C
Average 422 °C
EI9 Max 453 °C
Average 43,0 °C
Sp1 42,4 °C
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Sp4 40,7 °C

Sp5 40,4 °C



